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Производитель работ ООО "Суварстроит"                   Байрамов Д.К .

ЖК "Южный парк". Жилой дом №3.4
Сети отопления. 1 этаж
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Тепловая
нагрузка,Вт

Тип радиатора штампов.

Обозначение по каталогу
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Производитель работ ООО "Суварстроит"                   Байрамов Д.К .

ЖК "Южный парк". Жилой дом №3.4
Сети отопления. 2-18 этажи

Ст.2(л.к)

Ст.1(жил.)
Т1-Т2=85-60=25
Gот.ж.ч=0.08 т/ч
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Qот=400 Вт

Т1-Т2=85-60°CДу15(ГОСТ3262-75)
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С 1го по 5ый этажи
змейкой
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Обозначение по каталогу VN 33KV2 30 1.32 м 
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Производитель работ ООО "Суварстроит"                   Байрамов Д.К .

ЖК "Южный парк". Жилой дом №3.4
Сети отопления. 19 этаж
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Тепловая
нагрузка,Вт

Тип радиатора штампов.
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